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i
[bookmark: _Toc513038580]前    言
[bookmark: _Hlk535400711][bookmark: _Hlk535400617]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《广东省环境保护条例》等法律、法规，加强广东省锅炉大气污染物排放控制，改善区域大气环境质量，促进锅炉生产、运行和污染治理技术的进步，制定本标准。
[bookmark: _Hlk535413410][bookmark: _Hlk535400734][bookmark: _Hlk535400637]本标准规定了锅炉大气污染物浓度排放限值、监测和监控要求。
锅炉排放的水污染物、环境噪声适用相应的国家和广东省污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家和广东省固体废物污染控制标准。
[bookmark: _Hlk535413424]本标准2010年首次发布，本次为第一次修订。本标准将根据广东省社会经济发展状况和环境保护要求适时修订。
[bookmark: _Hlk535400750][bookmark: _Hlk535413436]此次修订的主要内容：
[bookmark: _Hlk535400767]——更改了适用范围，明确了燃生物质成型燃料锅炉的大气污染物排放限值；
[bookmark: OLE_LINK9]——收严了锅炉大气污染物排放限值，增加了燃煤锅炉汞及其化合物的排放限值；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]——取消了按功能区、锅炉容量执行不同排放限值的规定；
——增加了大气污染物特别排放限值；
——增加了无组织排放控制要求；
——将大气污染物的过量空气折算系数改为大气污染物基准含氧量排放浓度折算，明确了燃生物质成型燃料锅炉的大气污染物基准氧含量。
[bookmark: _Hlk535413489]本标准是锅炉大气污染物排放控制的基本要求。环境影响评价文件的要求严于本标准时，按照批复的环境影响评价文件执行。
[bookmark: _Hlk535413503]本标准由广东省生态环境厅组织制订。
[bookmark: _Hlk535413518][bookmark: _Hlk535400783]本标准起草单位：广东省环境科学研究院、广东省环境监测中心。
[bookmark: _Hlk535400792][bookmark: _Hlk535413546]本标准主要起草人：赵秀颖、廖程浩、张晖、张永波、唐喜斌、白莉、刘志阳、韩昊。
[bookmark: _Hlk535400815][bookmark: _Hlk535413571]本标准由广东省人民政府2019年2月18日批准。
[bookmark: _Hlk535413583][bookmark: _Hlk535400834][bookmark: _Hlk535413593]本标准由广东省生态环境厅提出并负责解释。
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锅炉大气污染物排放标准
[bookmark: _Toc513038581] 适用范围
[bookmark: _Hlk535417694][bookmark: _Hlk535400889]本标准规定了锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物的最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值。
[bookmark: _Hlk535417728][bookmark: _Hlk535400930][bookmark: _Hlk535400957]本标准适用于以燃煤、燃油、燃气和燃生物质成型燃料为燃料的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉；各种容量的层燃炉、抛煤机炉。
[bookmark: _Hlk535400986][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩等燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。以木本植物或草本植物为燃料的锅炉，参照本标准中燃生物质成型燃料锅炉排放控制要求执行。其他燃料根据其形态参照本标准相应形态燃料的最严格排放控制要求执行。
[bookmark: _Hlk535417756][bookmark: _Hlk535401012]本标准不适用于以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉。
[bookmark: _Hlk535417776][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]本标准适用于在用锅炉的大气污染物排放管理，以及新建、改建、扩建锅炉建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护竣工验收、排污许可及其投产后的大气污染物排放管理。
[bookmark: _Hlk535401149]本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国放射性污染防治法》 《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。
[bookmark: _Toc513038582]规范性引用文件
[bookmark: _Hlk535401162][bookmark: _Hlk535417501][bookmark: _Hlk535401170][bookmark: _Hlk535401193][bookmark: _Hlk535417657]本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。
	GB 5468
	锅炉烟尘测试方法

	GB 13271
	锅炉大气污染物排放标准

	GB/T 16157
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

	HJ/T 42
	固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法

	HJ/T 43
	固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法

	[bookmark: _Hlk535401232]HJ/T 44
	固定污染源排气中一氧化碳的测定  非色散红外吸收法

	HJ/T 56
	固定污染源排气中二氧化硫的测定  碘量法

	[bookmark: RANGE!A8]HJ 57
	固定污染源废气 二氧化硫的测定  定电位电解法

	[bookmark: _Hlk535417555]HJ 75
	[bookmark: _Hlk535401294]固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

	HJ 76
	[bookmark: _Hlk535417580][bookmark: _Hlk535401314]固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

	[bookmark: _Hlk535401342]HJ/T 373
	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

	HJ/T 397
	固定源废气监测技术规范

	HJ/T 398
	固定污染源排放烟气黑度的测定  林格曼烟气黑度图法

	[bookmark: _Hlk535401376]HJ 543
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）

	HJ 629
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

	HJ 692
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

	HJ 693
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

	[bookmark: _Hlk535401388]HJ 836
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

	HJ 917
	固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法


[bookmark: _Hlk535401402]《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）
《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号）
[bookmark: _Toc513038583]术语和定义
[bookmark: _Hlk535417083]下列术语和定义适用于本标准。
[bookmark: _Hlk535417108][bookmark: _Hlk535401442]锅炉  boiler
[bookmark: _Hlk535417224]锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质，以生产规定参数（温度，压力）和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。
[bookmark: _Hlk535417264][bookmark: _Hlk535417238][bookmark: _Hlk535401509][bookmark: _Hlk535417255]在用锅炉  in-use boiler
[bookmark: _Hlk535417287]指本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉。
[bookmark: _Hlk535417296][bookmark: _Hlk535401535][bookmark: _Hlk535417307]新建锅炉  new boiler
[bookmark: _Hlk535417317]本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的锅炉建设项目。
[bookmark: _Hlk535417338][bookmark: _Hlk535401579]生物质成型燃料  biomass molded fuel
[bookmark: _Hlk535417354]生物质原料经过机械加工成型，具有规则形状和一定尺寸的燃料产品。
[bookmark: _Hlk535417367]有机热载体锅炉  organic fluid boiler
[bookmark: _Hlk535417380]以有机质液体作为热载体工质的锅炉。
[bookmark: _Hlk535417395]标准状态  standard condition
[bookmark: _Hlk535417413]锅炉烟气在温度为273K，压力为101325Pa时的状态，简称“标态”。本标准规定的排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。
[bookmark: _Hlk535417441][bookmark: _Hlk535401715]烟囱高度  stack height
[bookmark: _Hlk535417457]指从烟囱（或锅炉房）所在的地平面至烟囱出口的高度。
[bookmark: _Hlk535417468]氧含量  O2 content
燃料燃烧后，烟气中含有的多余的自由氧，以干基容积百分数来表示。
大气污染物特别排放限值  special limitation for air pollutants
为防治大气污染，改善环境质量，进一步降低大气污染源的排放强度，更加严格地控制排污行为而制定并实施的大气污染物排放限值，该限值的控制水平达到国际先进或领先程度。
[bookmark: _Toc513038584] 大气污染物排放控制要求
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK13]在用锅炉自2019年7月1日起执行表1规定的大气污染物排放限值，自2020年7月1日起执行表2规定的大气污染物排放限值。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: _Hlk535416055][bookmark: _Hlk504570139]表1  在用锅炉大气污染物排放浓度限值
[bookmark: _Hlk535401963][bookmark: _Hlk535402080]单位：mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]污染物项目
	限值
	污染物排放监控位置

	
	燃煤锅炉
	燃油锅炉
	燃气锅炉
	[bookmark: _Hlk535418732]燃生物质成型燃料锅炉
	

	颗粒物
	30(1)
50
	30
	20
	20
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	200(1)
300
	100(1)
200
	50
	35(1)
50
	

	氮氧化物
	200(1)
300
	200(1)
250
	150(1)
200
	150(1)
200
	

	一氧化碳
	-
	-
	-
	200
	

	汞及其化合物
	0.05
	-
	-
	-
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口

	注：（1）位于珠三角地区9个城市的锅炉执行该限值。


[bookmark: _Hlk535402174][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]自本标准实施之日起，新建锅炉执行表2规定的大气污染物排放限值。
[bookmark: _Hlk504570213]表2   新建锅炉大气污染物排放浓度限值
[bookmark: _Hlk535402232]单位：mg/m3
	污染物项目
	限值
	污染物排放监控位置

	
	燃煤锅炉
	燃油锅炉
	燃气锅炉
	燃生物质成型燃料锅炉
	

	颗粒物
	30
	20
	20
	20
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	200
	100
	50
	35
	

	氮氧化物
	200
	200
	150
	150
	

	一氧化碳
	-
	-
	-
	200
	

	汞及其化合物
	0.05
	-
	-
	-
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口


[bookmark: _Hlk535402275][bookmark: _Hlk535402259]自2021年1月1日起，未实行清洁能源改造的35t/h及以上燃煤锅炉执行表3规定的大气污染物特别排放限值，各地级以上市人民政府可根据环境空气质量改善需要提前执行。
[bookmark: _Hlk535402293]其它锅炉可根据环境保护工作的要求，在国土开发密度较高、环境承载能力开始减弱，或大气环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重大气环境污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区，执行表3规定的大气污染物特别排放限值。执行大气污染物特别排放限值的锅炉燃料及蒸吨类型、地域范围及时间，由各地级以上市人民政府规定。
[bookmark: _Hlk535416498]表3   大气污染物特别排放限值
单位：mg/m3
	污染物项目
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	限值
	10
	35
	50



[bookmark: _Hlk535416801][bookmark: _Hlk535416673][bookmark: _Hlk535416528][bookmark: _Hlk535416713]无组织排放控制要求
[bookmark: _Hlk535416819]4.4.1 燃料和灰渣的贮运
[bookmark: _Hlk513726369]a）储煤场应采用半封闭或全封闭型式。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应有防尘措施，炉渣应采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等型式的防尘措施。
[bookmark: _Hlk535416865]b）储煤场卸煤过程应采取喷淋等抑尘措施。煤炭输运过程中使用皮带机输送的应在输煤栈桥等封闭环境中进行，并对落煤点采用喷淋或密闭等防尘措施。煤仓进料口应设置集气罩。粉煤灰运输应使用专用罐车。
4.4.2 物料的筛分和破碎
a）由于工艺要求设置煤炭筛分、破碎工艺的，筛分和破碎应在封闭厂房中进行。筛分过程应设置集气罩，并配置除尘设施。破碎过程应对破碎机进、出料口进行密闭处理，或设置集气罩，并配置除尘设施。
b）石灰石制粉应在封闭厂房中进行。石灰石粉应使用罐车运输、密闭储存。
4.4.3 厂区环境
厂区裸露地面应采用绿化等抑尘措施，道路应进行硬化并定期清扫、洒水，物料进出口设置车辆冲洗设施。
4.4.4 生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。
4.4.5 因安全因素或特殊工艺要求不能满足本标准规定的无组织排放控制要求，经生态环境主管部门批准，可采取其他有效污染控制措施。
[bookmark: _Hlk535415643]每个新建燃煤、燃生物质成型燃料锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
表4    燃煤、燃生物质成型燃料锅炉房烟囱最低允许高度
	[bookmark: _Hlk535415553]锅炉房装机总容量
	MW
	＜0.7
	0.7～＜1.4
	1.4～＜2.8
	2.8～＜7
	7～＜14
	≥14

	
	t/h
	＜1
	1～＜2
	2～＜4
	4～＜10
	10～＜20
	≥20

	烟囱最低允许高度
	m
	20
	25
	30
	35
	40
	45



[bookmark: _Hlk535415536]不同时段建设的锅炉，若采用混合方式排放烟气，且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度，应执行各个时段限值中最严格的排放限值。
[bookmark: _Toc513038585] 大气污染物监测要求
[bookmark: _Hlk535415413][bookmark: _Hlk535415332][bookmark: _Hlk535412388]污染物采样与监测要求
[bookmark: _Hlk535415427][bookmark: _Hlk535415354]5.1.1 锅炉使用企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
5.1.2 锅炉使用企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。
5.1.3 对锅炉排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按GB 5468、GB/T 16157或HJ/T 397规定执行。
5.1.4 10t/h及以上蒸汽锅炉和7MW及以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备，与生态环境主管部门的监控中心联网，并保证设备正常运行，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。自动监控设备采用日均值作为判定是否达标的依据。
5.1.5 对大气污染物的监测，应按照HJ/T 373的要求进行监测质量保证和质量控制。
[bookmark: _Hlk535416974]5.1.6 对大气污染物排放浓度的测定采用表5所列的方法标准。
[bookmark: _Hlk535412463]表5  大气污染物浓度测定方法标准
	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	标准编号

	1
	颗粒物
	锅炉烟尘测试方法
	GB 5468

	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157

	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	HJ 836

	2
	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法
	HJ/T 56

	
	
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
	HJ 57

	
	
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法
	HJ 629

	3
	氮氧化物
	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法
	HJ/T 42

	
	
	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ/T 43

	
	
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法
	HJ 692

	
	
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
	HJ 693

	4
	一氧化碳
	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法
	HJ/T 44

	5
	汞及其化合物
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）
	HJ 543

	
	
	固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法
	HJ 917

	6
	烟气黑度
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法
	HJ/T 398


[bookmark: _Hlk535412489]大气污染物基准氧含量排放浓度折算方法
实测的锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物的排放浓度，应执行GB 5468或GB/T 16157规定，按公式（1）折算为基准氧含量排放浓度。各类燃烧设备的基准氧含量按表6的规定执行。
[bookmark: _Hlk535412565]表6  基准氧含量
	锅炉类型
	基准氧含量（O2）/%

	燃煤、燃生物质成型燃料锅炉
	9

	燃油、燃气锅炉
	3.5



                              (1)
式中：
[bookmark: _Hlk535415121][bookmark: _Hlk535415133]——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；
[bookmark: _Hlk535415172]——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；
[bookmark: _Hlk535415182]——实测的氧含量；
[bookmark: _Hlk535415213]——基准氧含量。
[bookmark: _Toc261978579][bookmark: _Toc261979023][bookmark: _Toc261979086][bookmark: _Toc261979149][bookmark: _Toc261979221][bookmark: _Toc270062783][bookmark: _Toc14694][bookmark: _Toc416940265][bookmark: _Toc427767468][bookmark: _Toc513038586][bookmark: _Toc261978580][bookmark: _Toc261979024][bookmark: _Toc261979222][bookmark: _Toc8528][bookmark: _Toc15845][bookmark: _Toc373333163]实施与监督
本标准由县级以上生态环境部门负责监督实施。
[bookmark: _Hlk535413898]锅炉使用单位应遵守本标准的大气污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级生态环境部门在对锅炉使用单位进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判断排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。
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